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ELEKTROTECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, s.p. Pocet stran:2
Pod Lisem 129 Pocet piiloh/Pocet stran priloh:1/1
171 02 Praha 8 - Troja Zn.:Hly-Ki

Cislo protokolu: 903519-01/01 Datum vydani: 8. 12. 2009

PROTOKOL O ZKOUSCE

Vyrobek: Rozvadéc nn

Typ: Rx-x-xx-x00¢-xx (viz pfiloha €.1/1)

Jmenovité hodnoty: 3x400/230 V, 50 Hz, do 63 A

Vyrobni gislo: -

Vyrobce: EMS 3000 s. r. 0., Litoméficka 145, 277 21 Libé&chov,
Cesko

Vyrobni misto: neuvedeno

Ciselnik vyrobka EZU: 020803 - rozvadéde nn

Objednavatel: gMSk 3000 s. r. 0., Litoméficka 145, 277 21 Libéchov,

esko

Pocet zkousenych vzorkl: —-
Vzorky predloZeny dne: —
Misto provedeni zkousek: Elektrotechnicky zkuSebni tstav, s.p.

Zkousky provadény v dobé od 8.12.2009 do 8.12.2009
Jiné udaje: protokol EZU ¢&. 603072-01/01,
certifikat EZU €.1060833.

Vyrobek zkousen podle: CSN EN 60439-3:95+A1:97+A2:02 v navaznosti na
CSN EN 60439-1:00 ed. 2+A1:04+1:08
€l458218228248241825827829821082128213,
8.2.15,8.3.1,8.2.3,8.23.1.1, 7.10.3,7.10.3.1,7.10.4,7.10.4.1,
CSN 35 7030:72 £.70,71,76,77,75,78,73,74,72.

Schvalil: JagHlavaty
\ technicky_vedouci

zkusebni Jaboratoie?

Zpracoval: Jaroslav Klipa

Wysledky zkoufelk uvedend v protokolu se tikaji pouze zkoulendho pfadmétu a jsou zméfeny s pfesnosti paZadovanou zkugebnim pfadpisam. Bez
pisemneého souhlasu EZU nesmi byt terdo protokol reprodukovan jinak nei cely! Pokud se zakaznik uwwedeny v fomio protokolu odkazuje na sluzby
EZU jako akreditované laboratofe, musi poufivat formulaci typu Zkoudeno EZU, laboratofi akreditovanou GIA k uvedenym zkoudkam, registraénl
tizlo akreditované laboratofe 10557

Tel.: 266104111 Fax: 264680070 E-mail: testingi@ezu.cz
http:iiwww.ezu.cz



Zkousel:KI1 Datum: 08.12.2009  Vyrobek: rozvadéé nn 903519-01/01
Typ: Bx-x-xx-xxx-xx (viz piiloha €.1/1)
AC 3x230/400 V, 50 Hz, do 63 A

Zkouseno podle: CSN EN 60439-3:95+A1:97+A2:02
v ndvaznosti na CSN EN 60439-1 ed.2:00+A1:04+1:08,
CSN 35 7030:72.

Pro certifikaci byly vyuzity vysledky zkousek uvedené v:

- protokole EZU &. 603072-01/01ze dne 22.09.2006 ,
- byl vydan certifikat EZU &.1060833 ze dne 17.10.2006 ,platnost 31.10.2009,

V protokole byly provedeny nasledujici zkousky s vyhovujicim vysledkem.:

CSN EN 60439-3:95+A1:97+A2:02
v navaznosti na CSN EN 60439-1 ed.2:00+A1:04+1:08

¢1.4,5,82.1,8.22,8.24,8.24.1,82.5,8.2.7,8.2.9,8.2.10,8.2.12,8.2.13,8.2.15,8.3.1,8.2.3,
§.23.1.1,7.10.3,7.10.3.1,7.10.4,7.10.4.1,

CSN 35 7030:72 &1.70,71,76,77,75,78,73,74,72.
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Vypracoval: Jaroslav Klipa 08.12.2009 . ~ éﬁ: b [m,




